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POROCILO O PITNI VODI ZA LETO 2017

Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o0. je v letu 2017 oskrbovalo s pitno vodo 9.970
prebivalcev ob&ine Zagorje ob Savi.
Vodooskrbo smo zagotavljali preko naslednjih sistemov za oskrbo s pitno vodo:

- Strahovlje — Semnik,

- Kotredez — LoS¢,

- Rove,

- Peske — Kandrse,

- Potoska vas,

- lzlake.

Koli¢ine in razmerje med prodano vodo gospodinjstvom in gospodarstvu so za obdobje
2000 - 2017 prikazane v naslednjem graficnem prikazu:

Prodana voda v 1000 m*

skupaj prodane vode
B gospodinjstva
O gospodarstvo

Sistem za oskrbo s pitno vodo Strahovlje - Semnik oskrbuje skupno 7117 prebivalcev,
na posameznih delih omrezja pa so podatki naslednji:

- Strahovlje - Semnik: 134 prebivalcev, v vaseh Strahovlje, Semnik in Sp.Semnik,

- Kisovec - Loke: 1763 prebivalcev, v kraju Kisovec ter v naseljih Loke in Ribnik,

- Zagorje - Toplice: 978 prebivalcev, v naseljih Podkraj, Podvine, Vine, Toplice ter v
Okrogarjevi koloniji in na Kopaliski ulici,

- Zagorje - mesto: 4242 prebivalcev, na Grajski in Kidri¢evi cesti, na Cesti zmage in
Cesti 9. avgusta, na Pecarjevi in Levstikovi cesti, v naseljih Dolenja vas - nizka in
visoka cona in v Sklendrovcu ter v centralnem delu mesta Zagorje.

V letu 2017 je bila ocenjena distribucija vode v sistem Strahovlje - Semnik 448.347 m>.
Dezinfekcija se je izvajala na enem mestu, v zajetju Semnik, in sicer s plinskim klorom,
drugih priprav vode se ne posluzujemo.

Tip vode: povrsinska (Semnik) in nepovr$inska (Strahovlje).

Sistem za oskrbo s pitno vodo Kotredez — LosS¢ oskrbuje 689 prebivalcev, na
posameznih delih omrezja pa:
- Kotredez — Rove: 137 prebivalcev, v vaseh Kotredez in Rove,



- Zagorje — vzhod — VC: 552 prebivalcev, v naselju Selo, na Vinski, Pintarjevi in
Trboveljski cesti, na Cankarjevem trgu in na Cesti 9. avgusta.

V letu 2017 je bila ocenjena skupna distribucija vode v sistem KotredeZ - LoS¢ 40.971 m?®.
Dezinfekcijo smo izvajali na enem mestu, pod zajetiem Kotredez, in to samo s plinskim
klorom, drugih priprav vode se ne posluzujemo.

Tip vode: povrsinska (zajetje Kotredez) in nepovrSinska (zajetje na vrtini Kotredez in
LoS¢).

Sistem za oskrbo s pitno vodo Rove oskrbuje 958 prebivalcev na delih omrezja:
- Zagorje - vzhod — NC: 530 prebivalcev, v naselju Selo, v Far€nikovi koloniji, na Cesti
9. avgusta in v Naselju Srecka Kosovela,
- Ravenska vas: 428 prebivalcev Ravenske vasi, BevSkega in Sela.

Ocenjena skupna distribucija vode v letu 2017 v sistem Rove je bila 62.036 m°.
Dezinfekcija se je vrSila na enem mestu, v zajetju Rove, s plinskim klorom, drugih priprav
vode se ne posluzujemo.

Tip vode: nepovrsinska.

Sistem za oskrbo s pitho vodo PesSke - KandrSe oskrbuje 54 prebivalcev na
oskrbovalnem obmodju:
- Peske - Kandrse, v naseljih Kandrse in Dolgo Brdo.

Skupna distribucija vode v letu 2017 v sistem PeSke - Kandrse je bila 3.154 m>.
Dezinfekcija: vsa voda se je v zbiralnik Vrh dovazala z gasilsko cisterno iz sistema
Strahovlje — Semnik, kjer se je vr$ila tudi dezinfekcija.

Sistem za oskrbo s pitno vodo Potoska vas oskrbuje 114 prebivalcev na oskrbovalnem
obmocdju:

- Potoska vas, v delu naselja Poto$ka vas.
Sistem za oskrbo s pitno vodo Potoska vas smo prevzeli v upravljanje 03.01.2011. Sistem
se oskrbuje z vodo iz sistema za oskrbo s pitno vodo, ki je v upravijanju Komunale
Trbovlje, d.o.0., z njimi pa imamo sklenjeno ustrezno pogodbo.

Skupna distribucija vode v letu 2017 v sistem PotoSka vas je bila 4.069 m?, dezinfekcija
se vrsi v okviru VS Trbovlje, drugih priprav vode se ne posluzujemo.
Tip vode: nepovrsinska.

Sistem za oskrbo s pitho vodo lzlake oskrbuje 1038 prebivalcev na oskrbovalnem
obmocdju:

- lzlake, v naseljih Izlake, Orehovica, Podlipovica, Zg. Izlake, Sp. in Zg. Prhovec.
Sistem za oskrbo s pitno vodo Izlake smo prevzeli v upravljanje 01.01.2012. Sistem se
oskrbuje z vodo iz vodnih virov: zajetja Zabreznik in vrtine Izlake.

Skupna distribucija vode v letu 2017 v sistem Izlake je bila 58.860 m®, dezinfekcija se je
vrSila na enem mestu, v zbiralniku, z natrijevim hipokloritom, drugih priprav vode se ne
posluzujemo.

Tip vode: nepovrsinska (vrtina Izlake) in povrsinska (zajetja Zabreznik).

1. NOTRANJI NADZOR PITNE VODE 2017

Po izvedenem zbiranju ponudb za izbiro izvajalca nadzora zdravstvene ustreznosti pitne
vode, so bili s strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, enota Zasavje
tudi v letu 2017 odvzeti vzorci vode iz javnih sistemov za oskrbo s pitno vodo in opravljena
mikrobioloSka in fizikalno kemijska preizkuSanja ter ocenjena varnost vodooskrbe s
terenskimi pregledi skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. list RS, §t. 19/04, 35/04, 26/06,
92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) — v nadaljevanju: Pravilnik.

V letu 2017 je bilo na terenu opravljenih 25 pregledov. Odvzeti so bili 103 vzorci za
mikrobioloSka preizkuSanja, 48 vzorcev za redna in obcCasna fizikalno kemijska



preizkuanja, 6 vzorcev za kontrolna mikrobioloska in 3 vzorci za kontrolna fizikalno
kemijska preizku$anja. Odvzeta sta bila tudi 2 vzorca po naSem posebnem narocilu.

V letu 2017 smo nadaljevali s spremljanjem stranskih produktov po kloriranju, ki smo ga
uvedli v letu 2012, na vseh nasih sistemih in s spremljanjem enterokokov in Clostridium
perfringens na vodnih virih, ki so povr§inskega znac¢aja in na sistemih, ki jin ti vodni viri
oskrbujejo z vodo, ki smo ga uvedli v letu 2013.

Povzetek ocen varnosti vodooskrbe:
Sistem Strahovlje — Semnik:

Na terenu je bilo opravljenih 6 pregledov. Pred dezinfekcijo je bilo za redna mikrobioloska
preizku$anja odvzetih 11 vzorcev, v enem vzorcu je bilo dodatno opravljeno preizkuSanje
na enterokoke in Clostridium perfingens (s sporami). V mesecu juliju je bil po naSem
posebnem naroCilu odvzet vzorec za ob&asna mikrobiolo$ka preizku$anja vode iz vrtine
Sava.

Iz zajetja Strahovlje je bilo pred dezinfekcijo odvzetih 5 vzorcev za redna mikrobioloska
preizkusanja, od tega dva vzorca nista bila skladna. Pri vzorcih vode, odvzetih v mesecih
maj in september so bile prisotne koliformne bakterije.

|z zajetia Semnik je bilo pred dezinfekcijo odvzetih 6 vzorcev za redna mikrobiologka
preizkusanja, pri enem od njih so se opravila tudi preizkuSanja na parametra enterokoki in
Clostridium perfingens (s sporami). Pet vzorcev ni bilo skladnih. Pri $tirih vzorcih so bile
prositne koliformne bakterije in E.coli, pri enem Clostridium perfingens.

Rezultati preizku$anj vode iz vrtine Sava so pokazali, da je vzorec skladen s Pravilnikom.
Pri odvzetem vzorcu so se dodatno opravila preizkuSanja na parametra enterokoki in
Clostridium perfingens.

Po dezinfekciji je bilo na sistemu odvzetih 25 vzorcev za redna mikrobioloska preizkusanja,
v enem vzorcu je bilo dodatno opravljeno preizkusanje na enterokoke in Clostridium
perfringens (s sporami). Vsi vzorci so bili skladni s Pravilnikom. Na omreZju je bilo pri dveh
rednih vzorcih dodatno opravljeno preizku$anje na Clostridium perfringens (s sporami).
Oba vzorca sta bila skladna tudi na ta parameter.

Za redna fizikalno kemijska preizkusanja je bilo odvzetih 14 vzorcev, v enem vzorcu je bilo
opravlieno $e vzoréenje na dodatne parametre — trihalometane. V mesecu juniju je bil po
dodatnem narocilu opravljen tudi preizkus na fizikalno kemijske parametre vode iz vrtine
Sava. Vsi odvzeti vzorci za fizikalno kemijska preizkusanja so bili skladni s Pravilnikom.

Na sistemu je bil v letu 2017 v mesecih april, junij, julij in september podan ukrep
prekuhavanja vode. Dvakrat je bila vzrok okvara na omrezju, dvakrat mo¢no dezevje. Vsi
§tirje odvzeti kontrolni vzorci na mikrobioloSka preizku$anja in en vzorec na redna f|2|ka|no
kemijska preizkusanja so bili skladni s Pravilnikom.

V letu 2017 je bil na zajetju Semnik sistem doziranja plinskega klora zamenjan s sodobnim
sistemom za doziranje plinskega klora po sistemu analizator-dozator.

Sistem Kotredez — LosS¢:

Pregled sistema je bil opravljen Stirikrat. Za redna mikrobiolo$ka preizku$anja je bilo iz
vodnih virov zajetje Kotredez, zajetje LoS€ in vrtina KotredeZ odvzetih 7 vzorcev vode pred
dezinfekcijo, v enem vzorcu je bilo dodatno opravljeno preizku$anje na enterokoke in
Clostridium perfringens (s sporami). Trije vzorci (vsi iz zajetja Kotredez) so bili neskladni. V
dveh vzorcih so bile prisotne koliformne bakterije, v enem pa koliformne bakterije in E.coli.
Na sistemu je bilo odvzetih 11 vzorcev za redna mikrobioloSka preizkusanja, v enem
vzorcu je bilo dodatno opravljeno preizku$anje na enterokoke in Clostridium perfringens (s
sporami). Vsi vzorci na omrezju so bili skladni s Pravilnikom, tudi na delu omrezja, kjer se
voda ne klorira.

Za redna fizikalno kemijska preizku$anja je bilo odvzetih 9 vzorcev, v enem od nijih je bilo
dodatno opravljeno preizkuSanje na trihalometane. Vsi odvzeti vzorci za fizikalno kemijska
preizkusanja so bili skladni s Pravilnikom.



Sistem Rove:

Pregled sistema je bil opravljen Stirikrat. Za redna mikrobiolo$ka preizkusanja so bili pred
dezinfekcijo iz zajetja Rove odvzeti Stirje vzorci, od katerih sta bila dva neskladna zaradi
prisotnosti koliformnih bakterij, v enem so bile prisotne koliformne bakterije in E.coli, v
enem pa kolonije pri 22 °C.

Po dezinfekciji je bilo na sistemu odvzetih 8 vzorcev za redna mikrobioloSka preizkusanja.
Vsi vzorci so bili skladni s Pravilnikom.

Za redna fizikalno kemijska preizku$anja je bilo odvzetih 6 vzorcev. V enem vzorcu se je
dodatno opravilo preizku$Sanje na trihalometane, v vzorcu iz zajetia Rove v mesecu
avgustu pa Se na arzen in antimon. Vsi odvzeti vzorci za fizikalno kemijska preizku$anja so
bili skladni z zahtevami Pravilnika.

Sistem Peske — Kandrse:

Pregled sistema je bil opravljen Stirikrat. Za redna mikrobioloSka preizku$anja je bilo na
sistemu odvzetih 8 vzorcev, dva dodatna vzorca in dva vzorca za kontrolna preizkusanja.
Vsi odvzeti vzorci so bili skladni s Pravilnikom.

Za redna fizikalno kemijska preizku$anja so bili na omrezju odvzeti 4 vzorci. Vsi odvzeti
vzorci so bili skladni s Pravilnikom.

Ukrep prekuhavanja je bil zaradi obilnih padavin objavljen dvakrat - v mesecih april in
september.

Sistem Potoska vas:

Pregled sistema je bil opravljen trikrat. Odvzetih je bilo 6 vzorcev za mikrobioloska in 3
vzorci za fizikalno kemijska preizkusanja. V enem vzorcu so se dodatno opravili $e kemijski
parametri — trihalometani.

Vsi odvzeti vzorci za mikrobioloska in fizikalno kemijska preizkusanja so bili skladni.

Sistem lzlake:

Pregled sistema je bil opravljen Stirikrat. Za redna mikrobioloSka preizkusanja so bili iz
zajetij (skupno) odvzeti Stirje vzorci, od katerih so bili trije neskladni zaradi prisotnosti
koliformnih bakterij. V vzorcu, ki je bil odvzet v mesecu maju, se je dodatno preizkusalo na
enterokoke in Clostridium perfringens (s sporami). Vzorca, odvzeta iz vrtine sta bila
skladna.

Po dezinfekciji je bilo na sistemu odvzetih 16 vzorcev za redna mikrobiolo$ka preizkusanja,
dodatno je bilo opravljeno Se preizkuSanje na enterokoke in Clostridium perfringens (s
sporami). Vsi odvzeti vzorci po dezinfekciji so bili skladni s Pravilnikom.

Za redna fizikalno kemijska preizkusanja je bilo odvzetih 9 vzorcev, v enem vzorcu so bila
dodatno opravljena preizkusanja na kemijske parametre - trihalometani. Vsi vzorci so bili
skladni.

Na obeh virih pitne vode so bila opravljena obc¢asna fizikalno kemijska preizkusanja. Pri
vzorcu, odvzetem iz vrtine v mesecu februarju so bili povecéani parametri Zelezo, atrazin in
atrazin-desetil. Vsi parametri so bili v odvzetih kontrolnih vzorcih v mesecu marcu (na vrtini
in na omrezju), skladni s Pravilnikom.

OCENA NLZOH: V splosnem lahko ocenimo, da je bila oskrba s pitno vodo na
sistemih Strahovlje - Semnik, Kotredez - Los¢, Rove, Potoska vas in Izlake, glede na
navedene ugotovitve in v danem obsegu opravijenih mikrobioloskih in fizikalno
kemijskih preizkusanj, varna.

Ravno tako lahko ocenimo, da je bila oskrba s pitno vodo sistema Peske — Kandrse,
glede na navedene ugotovitve in v danem obsegu opravljenih mikrobioloskih in
fizikalno kemijskih preizkusanj, Se vedno varna, éeprav se je pitna voda dovazala v
vodohran Vrh.



2. MONITORING PITNE VODE 2017

V letu 2017 so se v okviru monitoringa pitne vode vrSila preizku$anja vzorcev pitne vode na
vseh sistemih za oskrbo s pitno vodo, s katerimi upravlja Komunala Zagorje, d.o.o..

Na sistemu za oskrbo s pitno vodo Strahovlje - Semnik je bilo v letu 2017 odvzetih 9
vzorcev, od tega 7 vzorcev za redna preizkusanja in 2 vzorca za ob¢asna preizkusanja. Vsi
vzorci so bili skladni.

Na sistemu za oskrbo s pitho vodo Kotredez - Los¢ je bilo v letu 2017 odvzetih 5
vzorcev, od tega 4 vzorci za redna in eden za obCasna preizkuSanja. Vsi vzorci so bili
skladni.

Na sistemu za oskrbo s pitno vodo Rove je bilo v letu 2017 odvzetih 5 vzorcev, od tega
4 vzorci za redna preizkuSanja, en vzorec pa za obasna preizku$anja. Vsi vzorci so bili
skladni.

Na sistemu za oskrbo s pitno vodo Peske - Kandrse sta bila v letu 2017 odvzeta 2
vzorca za redna preizkusanja. Oba vzorca sta bila skladna.

Na sistemu za oskrbo s pitho vodo Potoska vas sta bila v letu 2017 odvzeta 2 vzorca
za redna preizkuSanja. Oba vzorca sta bila skladna.

Na sistemu za oskrbo s pitno vodo Izlake je bilo v letu 2017 odvzetih 5 vzorcev — 4 za
redna in eden za ob&asna preizkusanja. Vsi vzorci so bili skladni.
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